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An alle Bieter A tutti gli offerenti 

MITTEILUNG NR. 6 COMUNICAZIONE n. 6 
zum offenen Verfahren alla procedura aperta 

  
LIEFERUNG DER ELEKTROTECHNISCHEN 

ANLAGE – BELEUCHTUNGSKÖRPER  
FORNITURA DELL´ IMPIANTO 

ELETTROTECNICO – CORPI ILLUMINANTI  
  

ANFRAGEN DOMANDE 
  
Anfrage Nr. 1  Domanda n. 1  
In Bezug auf den betreffenden Wettbewerb wird um 
folgende Präzisierung gebeten: 

In riferimento all´appalto in oggetto si chiede il 
seguente chiarimento: 

Werden im Unterkriterium c1 „Garantie auf die Not- 
und Sicherheitsbeleuchtung inklusive der zentralen 
Notlichtanlage“ die Leuchten mit Notlichtbetrieb (z.B. 
LT_1.1+NOT) ebenfalls bewertet? 

Nel sottocriterio c1 „Garanzia sull’illuminazione di 
sicurezza e d’emergenza, compresa l’illuminazione 
di emergenza centrale“ vengono valutate anche le 
lampade funzionanti con illuminazione d´emergenza 
(p.e. LT_1.1+NOT)? 

  
Antwort Nr. 1  Risposta n. 1  
Die Leuchten mit Notlichtbetrieb sind Bestandteil der 
Sicherheitsbeleuchtung. Das heißt, die Garantie auf 
die Sicherheitsbeleuchtung inklusive der zentralen 
Notlichtanlage beinhaltet unter anderem auch den 
Leuchtentyp LT_1.1+NOT. 
Die Leuchten mit Notlichtbetrieb unterliegen dershalb 
der technischen Bewertung. 

Le lampade funzionanti con illuminazione 
d´emergenza fanno parte della illuminazione di 
sicurezza. Vale a dire che la garanzia 
sull´illuminazione di sicurezza compresa l´impianto 
centrale d´illuminazione d´emergenza comprende tra 
l´altro anche il tipo di lampada LT_1.1+NOT. 
Le lampade funzionanti con illuminazione 
d´emergenza vengono quindi sottoposti alla 
valutazione tecnica. 

  
Lana, am 12.05.2016 Lana, li 12/05/2016 
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