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Klarstellungen:  

- Beim automatischen Export der Anlage C1 aus 

dem Ausschreibungs- Abrechnungsprogramm 

wurde in einigen Zellen eine fehlerhafte Formatie-

rung festgelegt. Die Formatierung wurde richtig-

gestellt und im Anhang wird die überarbeitete 

Anlage C1 übersendet. 

Die Wirtschaftsteilnehmer sind angehalten, die 

überarbeitete Tabelle in Anlage zu verwenden. 

 

- In der Anlage C1 war für die Thermosanitär- und 

Lüftungsanlage angegeben, dass die Abrechnung 

pauschal erfolgt.   Hiermit wird präzisiert, dass alle 

Thermosanitär- und Lüftungsanlagen auf Maß ab-

gerechnet werden. Die beiliegende Tabelle wurde 

entsprechend abgeändert.  

 

- Das Muster kann auch auf einem Sockelelement 

ohne zusätzliche Europalette abgegeben werden, 

sofern die Transportfähigkeit mit einem Standard-

Handhubwagen problemlos gewährleistet ist. 

 

Fragen: 

a) Preisermittlung und Bewertungskriterium 

„2.7.2.b Lageplan und Bericht Baustelleneinrich-

tung“: für die richtige Preisermittlung und für die 

Baustellenorganisation bitten wir um Zusendung 

Chiarimenti: 

- Durante l'esportazione automatica dell'allegato 

C1 dal programma di contabilità e documenti 

d’appalto, in alcune celle è stato definito un for-

mato errato. Il formato è stato corretto e s’invia 

l'allegato C1 aggiornato in allegato. 

Si chiede agli operatori economici di utilizzare la 

tabella aggiornata in allegato. 

 

 

- Nell'allegato C1 era indicato per l'impianto ter-

mosanitario e ventilazione che la contabilità sarà 

eseguita a corpo. Con la presente si precisa che 

tutti gli impianti termosanitari e di ventilazione 

saranno contabilizzati a misura. La tabella allegata 

è stata corrispondentemente modificata. 

 

- Il campione potrà essere consegnato anche con 

un elemento zoccolo senza europallet, premessa 

la garanzia del trasporto con transpallet manuale 

standard senza problemi. 

 

Domande: 

a) Determinazione del prezzo e criterio di valuta-

zione "2.7.2.b Planimetria e relazione di installa-

zione del cantiere e organizzazione cantiere ": per 

una corretta determinazione del prezzo e per l'or-



von Bestandsplänen bzw. gelb/roten Ab-

bruch/Neubau-Plänen in dwg-Format. 

 

 

b) Bewertungskriterium „2.8.1.1.Kombiniertes 

Muster“: Wir bitten um Bestätigung, dass mit den 

„sichtbaren Profilquerschnitten laut Projekt“ die 

inneren und äußeren Ansichtsbreiten (Höhen der 

Ansichtsbreiten) der Fensterprofile gemeint sind. 

 

Antworten:  

a) Im Anhang die Bestandspläne im dwg-Format. 

 

 

b) Mit den „sichtbaren Profilquerschnitten laut 

Projekt“ sind die inneren und äußeren Ansichts-

breiten (Höhen der Ansichtsbreiten) der Fenster-

profile gemeint. 

 

 

ganizzazione del cantiere, si chiede l‘invio dei di-

segni dello stato di fatto e/o disegni giallo/rosso 

demolizione/nuovi in formato dwg. 

 

b) criterio di valutazione „2.8.1.1. campione com-

binato“: Si prega di confermare che le "sezioni dei 

profilati in vista secondo progetto" si riferiscono 

alle larghezze interne ed esterne visibili (altezze 

delle larghezze in vista) dei profili delle finestre. 

 

Risposte: 

a) In allegato i disegni dello stato di fatto in forma-

to dwg. 

 

b) Con le "sezioni dei profilati in vista secondo 

progetto" s’intendono le larghezze interne ed 

esterne visibili (altezze delle larghezze in vista) dei 

profili delle finestre. 

 

 


